Amonicos en una impulsion de seis pulsos

Una frecuencia de impulsion variable de seis pulsos produce una significativa cantidad de armonicos de
corriente. Estos armdnicos pueden producir una significativa distorsion del voltaje.

El siguiente gréafico de la forma de onda de corriente y del contenido armonico fue tomado en la entrada
con una impulsién 480V/3000KVA. Para una impulsion de seis pulsos los arménicos estan en pares: 5&7,

11&13,17&19, 23&25.

SmPulseDrve, PPF - Current Harmonics and Current WaveForms Graph
WaveForm #1 Recorded 25/04/2004 at 249:50 PM
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Frequency: 60.00 Hz

En esta instalacidn la capacidad de un cortocircuito era relativamente baja comparada con la impulsién
estimada y el la significativa distorsion sufrida por el voltaje.

SizPulseDrive. PPF - Voltage Harmonics and Voltage WaweForms Graph
WaveForm #1 Recorded 28/04/2004 at 2:49:50 PM
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